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Функции системы автоматизации
1 1

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
1. Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха.
2. Коррекция температуры обратной воды калорифера в случае превышения температурного графика.
3. Возможность автоматической смены зимнего и летнего режимов по температуре наружного воздуха.
При пуске в зимнем режиме выполняется предварительный прогрев калорифера.
4. Защита от замораживания калорифера в зимнем режиме по температуре обратной воды, по капиллярному
термостату, по температуре приточного воздуха.
5. Возможность автоматической смены режимов в течение суток, по дням недели и по праздничным дням.
6. Управление приточными вентиляторами (возможность выбора - через ПЧВ или прямой пуск) .
7. Управление вытяжными вентиляторами (возможность выбора - через ПЧВ или прямой пуск) .
8. Управление увлажнителями.
9 . Управление приводами регулирующего клапана нагревателя и циркуляционными насосами, открытие-закрытие
воздушных заслонок согласно предустановленному алгоритму.
10. Ручной, автоматический и дистанционный режимы работы.
11. Обработка аварийных ситуаций. Ведение журнала аварий.
12. Диспетчеризация - Ethernet, TCP|IP.
13. Управление реализовано на базе контроллера (ПЛК) отечественного производителя.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
1. После включения питания (подачи питания на шкаф управления) установка находится в "Дежурном режиме".
В состоянии «Дежурный режим» переключатель "Ручной/Дистанционный/Автомат" находится в среднем положении
(в положении "Дистанционный").
2. По способу управлению установка может работать в режимах "Ручной" , "Дистанционный" или
«Автоматический».
В режиме "Автоматический" выполняется автоматическое управление узлами установки с использованием
недельного, суточного таймеров и переключения режимов «зима» - «лето» .
 Для перевода в режим «Автоматический» переключатель "Ручной/Дистанционный/Автомат" на двери шкафа
устанавливается в положение "Автомат".
При этом контроллер автоматически переходит в состояние "Работа" последовательно включаются все узлы,
отслеживаются блокировки и возможные "аварии".
Далее - выполняется регулирование подачи воздуха в помещения в соответствии с заданными уставками и
техническими характеристиками.
В режиме "Автомат" параметры подаваемого воздуха и работа узлов соответствуют установкам таймеров -
недельного и суточных.
3. В режим управления «Ручной» система переводится установкой переключателя
"Ручной/Дистанционный/Автомат" на двери шкафа в положение "Ручной".
После нажатия кнопки "Пуск" контроллер последовательно включает все узлы установки, отслеживая блокировки и
возможные "Аварии".
Далее - выполняется регулирование подачи воздуха в помещения в соответствии с заданными уставками и
техническими характеристиками.
Суточный и недельный таймер в режиме "Ручной" в управлении системой не используются.
4. Когда установка находится в состоянии «Работа» смена режима управления (например «Автоматический» на
«Ручной» или «Дистанционный») переводит ее сначала в состояние «Дежурный режим».
5. Установка может управляться дистанционно. Для дистанционного управления нужно перевести переключатель
режимов работы в положение «Дистанционный».
В этом случае Управление установкой (запуск и останов) выполняется с кнопочного поста.
Работа в режиме «Дистанционный» аналогична режиму «Ручной».

6. В шкафу управления реализована сигнализация аварийных режимов.
(Сигнализация о возможности замерзания установки, неисправности вентилятора
(контроль по реле давления), загрязнении воздушного фильтра, неисправности
датчиков температуры и перепада давления.
7. Установка предусматривает независимое ручное/дистанционное управление
вытяжными вентиляторами от приточных систем.
8. Предусмотрена возможность интеграции в систему диспетчеризации здания -
интерфейс по протоколу  TCP|IP.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
1. Электропитание шкафа автоматики вентиляции осуществляется от распределительных
шкафов по проекту «ЭОМ».
2. Лотки и монтажные каналы, служащие для прокладки кабелей системы автоматизации
должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями заводских инструкций по
монтажу приборов и оборудования и СНиП 3-05.07-85 «Системы автоматизации».
2. Датчики температуры на трубопроводах должны быть установлены до проведения работ
по изоляции трубопроводов.
3. Сети автоматики выполняются кабелями с медными жилами, прокладываемыми открыто на
лотках. Для передачи аналоговых сигналов используются экранированные кабели.

ОВИК-ШУВ2.2-1-32.0-0-0-1-1-60-1.0-02[M99]
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SB9

SB10

"Пуск"

"Стоп"

52

От
кр

ыт
ь

за
сл

он
ку

вы
тя

жн
ог

о
ка

на
ла

В4

1

NS
KL15

53 5455

Пе
ре

па
д

да
вл

ен
ия

на
вы

тя
жн

ом
ве

нт
ил

ят
ор

е
В4

1
...

3
кП

а

1

Уп
ра

вл
ен

ие
вы

тя
жн

ым
ве

нт
ил

ят
ор

ом
(с
та

рт
/с

то
п)

1

Вк
лю

чи
ть

ПЧ
6

вы
тя

жн
ог

о
ве

нт
ил

ят
ор

а
В4

1

PDS1

SC
UZ6

NS
KM8

В4

HS
S6

Авт./Дист./Руч.
Режим*

HS

HS

SB11

SB12

"Пуск"

"Стоп"

56

От
кр

ыт
ь

за
сл

он
ку

вы
тя

жн
ог

о
ка

на
ла

В4

1

NS
KL16



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Шкаф управления вентиляцией

 Э3

Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб

Схема электрическая принципиальная

Э3
1 14

Ввод ~400/230 В

Насос
увлажнителя П1

Вентилятор
приточный П1(ПЧ)

Насос
теплоносителя П1

Вентилятор
вытяжной В1(ПЧ)

Вентилятор
вытяжной В2(ПЧ)

1 2

3 4

5 6

7 8

-QS1

100 A

I>I> I>

1

2

3

4

5

6
-QF1
13-18А

1

2
-KM1
/9.3

3

4

5

6

I>I> I>

21

22

/2
.4

1

2

3

4

5

6 -QF5
0,63-1,00А

1

2
-KM5
/9.9

I>I> I>

1

2

3

4

5

6-QF4
0,63-1,00А

1

2
-KM4
/11.3

A1

B1

C1

N1

A3

A4

B3

B4

C3

C4

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

XT2
/2.0
/3.0
/11.4
/11.7
/12.1
/12.5
/13.0

XT1

1

2

3

4

UZ1
ПЧВL1 L2 L3

U V W

1

M
1~

1 2

-M5

M
3~

U1 V1 W1

PE

-M1 M
1~

1 2

-M4

PE

PE

5

1 2 3 4 13 14 15 16 17 18

I>I> I>

1

2

3

4

5

6
-QF2
13-18А

1

2
-KM2
/9.3

3

4

5

6

UZ2
ПЧВL1 L2 L3

U V W

1

M
3~

U1 V1 W1

PE

-M2

PE

5 6 7 8

A5

A6

B5

B6

C5

C6

I>I> I>

1

2

3

4

5

6
-QF3
13-18А

1

2
-KM3
/9.6

3

4

5

6

UZ3
ПЧВL1 L2 L3

U V W

1

M
3~

U1 V1 W1

PE

-M3

PE

9 10 11 12

A7

A8

B7

B8

C7

C8

A2 / 2.0

N2 / 2.0

B2 / 2.0

C2 / 2.0

PE / 2.0

А2

В2

N2

С2

13

14

21

22

/7
.4

ОВИК-ШУВ2.2-1-32.0-0-0-1-1-60-1.0-02[M99]



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп

.и
да
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Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
2

СЕТЬ

ВЫХОД

1 2

+ 1 + 2

-G1

БП60-Д4-24

- 1 - 2

Насос
увлажнителя П2

Вентилятор
приточный П2(ПЧ)

Насос
теплоносителя П2

Вентилятор
вытяжной В3(ПЧ)

Вентилятор
вытяжной В4(ПЧ)

X1
220V AC/DC

X2
-HL1
Yellow
Сеть

L+ M

1

2
-QF11
4 A

A31

I>I> I>

1

2

3

4

5

6
-QF6
13-18А

1

2
-KM6
/10.3

3

4

5

6

I>I> I>

21

22

/2
.4

1

2

3

4

5

6 -QF10
0,63-1,00А

1

2
-KM10
/10.9

I>I> I>

1

2

3

4

5

6-QF9
0,63-1,00А

1

2
-KM9
/11.5

A17

A18

B9

B10

C9

C10

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

XT2
/1.2

UZ4
ПЧВL1 L2 L3

U V W

1

M
1~

1 2

-M10

M
3~

U1 V1 W1

PE

-M6 M
1~

1 2

-M9

PE

19 20 21 22 31 32 33 34 35 36

I>I> I>

1

2

3

4

5

6
-QF7
13-18А

1

2
-KM7
/10.3

3

4

5

6

UZ5
ПЧВL1 L2 L3

U V W

1

M
3~

U1 V1 W1

PE

-M7

PE

23 24 25 26

A19

A20

B11

B12

C11

C12

I>I> I>

1

2

3

4

5

6
-QF8
13-18А

1

2
-KM8
/10.6

3

4

5

6

UZ6
ПЧВL1 L2 L3

U V W

1

M
3~

U1 V1 W1

PE

-M8

PE

27 28 29 30

A21

A22

B13

B14

C13

C14

L+
3.0

M
3.0

A2 / 9.0

N2 / 9.0

A2 / 1.9

N2 / 1.9

B2 / 1.9

C2 / 1.9

PE / 1.9

А2

В2

N2

С2

13

14

21

22

/8
.2



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп
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да
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Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

КУВФ.421417.215 Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
3

За
сл

он
ка

П1

За
сл

он
ка

П2

За
сл

он
ка

В1

За
сл

он
ка

В2

За
сл

он
ка

В3

За
сл

он
ка

В4

L+

3

2

12

11

14
-KL6
/9.1

M1

M11
1 2 3

37 38 39

L+

6

5

12

11

14
-KL12
/10.1

M4

M12
1 2 3

40 41 42

1

2

3

4
-QF12
1 A

1

2

3

4
-QF13
1 A

L+

9

8

12

11

14

-KL13
/9.5

M7

M13
1 2 3

43 44 45

L+

1 2 3

46 47 48

1

2

3

4
-QF14
1 A

1

2

3

4
-QF15
1 A

1 2 3

49 50 51 XT2
/1.2

1 2 3

52 53 54

1

2

3

4
-QF16
1 A

1

2

3

4
-QF17
1 A

L+ L+L+ L+ L+ L+ L+ L+

1

9

5

-KL17
/9.4

12

11

14

-KL14
/9.8

12M

1

9

5

-KL18
/9.6

11

10 M13

14

15

12

11

14

-KL15
/10.5

1

9

5

-KL19
/10.4 M16

17

18

12

11

14

-KL16
/10.8

1

9

5

-KL20
/10.6

L+/2.8

M/2.9

L+ / 4.0

M / 4.0

M14 M15 M16



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп

.и
да
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Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

 Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
4

Питание

1

PWR-

-A2
/12.5

МУ110-224.8Р [М01]

/14.4

2

PWR+

Питание

1

PWR-

-A3
/13.1

МУ110-224.6У [М01]

/13.2
/14.5

2

PWR+
Питание Download PLC USB-Device USB-Host LAN

1

+24V

2

0V

3

FG

2

RXD

3

TXD

4

A

5

GND

7

B

2

RXD

3

TXD

4

A

5

GND

7

B

1-4

USB2.0

1-4

USB2.0

1-8

RJ-45

-A5СП310-Р

Сеть

1

PWR+

2

PWR-

-A1
/7.2

ПЛК110-24.60.Р-М

/7.2
/8.2
/9.1
/10.1
/11.2
/12.1
/14.2

Питание

-A4
/13.3

МВ110-224.8А [M01]

/13.5
/13.6
/13.8
/14.6

1

PWR-

2

PWR+

L+M L+ M

L+ M

L+M

L+/3.9

M/3.9

L+ / 5.2

M / 5.2

L+ M



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
5

Ди
ст

.у
пр

ав
л

Ди
ст

.у
пр

ав
л

Авто. Дист. Руч.Конт.

3.1-4.1

3.2-4.2

Диаграмма переключателя S1

П1
(1)

П1
(2
)

3

4
-SB1

1

2
-SB2

A1

A2

-KL2
24 VDC
Руч. пуск. П1

12

11

14

-KL2
.5

K

A

-VD2

3.1

4.1
-SА1
.5
Авто. П1

3.2

4.2
-SА1
.2
Руч. П1

12

11

14

-KL5
/11.3

19

L+

M

L+

A1

A2
-KL3
24 VDC
Авт. упр. П1

K

A

-VD3

M

12

11

14

-KL4
.7

21

A1

A2
-KL4
24 VDC
Дист. упр. П1

K

A

-VD4

M
22

21

24

-KL5
/11.3

22

21 24
-KL3

.2

12

11

14

-KL3
.2

L+

L+ L+

55 56 -XT3
/7.253 54

Пуск Пуск

22

21

24

-KL2
.5

42

L+/4.9

42
7.6
DI

 "Руч./дист пуск"П1

M/4.9

19
7.5

DI "Авт."П1

M / 6.2

L+ / 6.2

24

22

26

25

20

23

12
1114 .7

22
2124 .6

12
1114 .4

22
2124 .4

12
1114 .4

22
2124
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1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп

.и
да
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ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

 Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

6

Ди
ст

.у
пр

ав
л

Ди
ст

.у
пр

ав
л

Авто. Дист. Руч.Конт.

3.1-4.1

3.2-4.2

Диаграмма переключателя S2

П2
(1)

П2
(2
)

3

4
-SB3

1

2
-SB4

A1

A2

-KL8
24 VDC
Руч. пуск. П2

12

11

14

-KL8
.5

K

A

-VD7

3.1

4.1
-SА2
.5
Авто. П2

3.2

4.2
-SА2
.2
Руч. П2

12

11

14

-KL11
/11.6

27

L+

M

L+

A1

A2
-KL9
24 VDC
Авт. упр. П2

K

A

-VD6

M

12

11

14

-KL10
.7

29

A1

A2
-KL10
24 VDC
Дист. упр. П2

K

A

-VD8

M
22

21

24

-KL11
/11.6

22

21 24
-KL9

.2

12

11

14

-KL9
.2

L+

L+ L+

59 60 -XT3
/7.257 58

Пуск Пуск

22

21

24

-KL8
.5

53

L+/5.8

53
8.3
DI

 "Руч./дист пуск"П2

M/5.8

27
8.3

DI "Авт."

M / 7.0

L+ / 7.0

32

30

34

33

28

31

12
1114 .7

22
2124 .6

12
1114 .4

22
2124

12
1114 .4

22
2124 .4



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

 Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
7

По
жа

р
П1

(N
C)

Те
рм

ос
та

т
(з
ащ

ит
а

от
за

ме
рз

ан
ия

)
(N

C)

PD
S

ве
нт

ил
ят

ор
а

П1

PD
S

фи
ль

тр
а

1
(П

1)

PD
S

фи
ль

тр
а

2
(П

1)

Ав
ар

ия
КК

Б
П1

Ав
ар

ия
КК

Б
П1

ККБ

Питание
DI

S/S

5

S/S

6

-A1
/4.5

ПЛК110-24.60.Р-М

Увлажнитель

Ав
ар

ия
ув

ла
жн

ит
ел

я
П1

По
жа

р
П2

(N
C)

Дискретные входы

DI1

7

DI2

8

-A1
/4.5

ПЛК110-24.60.Р-М

DI3

9

DI4

10

DI5

11

DI6

12

DI7

13

DI8

14

DI9

15

DI10

16

DI11

17

DI12

18

П1 Те
рм

ос
та

т
(з
ащ

ит
а

от
за

ме
рз

ан
ия

)
(N

C)
П2

Ав
ар

ия
ув

ла
ж.

П1

По
жа

р
П1

Те
рм

ос
та

т
П1

PD
S

фи
ль

тр
а

П1

Ав
ар

ия
на

со
са

П1

Ав
ар

ия
ув

ла
ж.

П1

"А
вт

о."
П1

"Р
уч

н./
Ди

ст
."

П1

PD
S

ве
нт

.П
1

По
жа

р
П2

Те
рм

ос
та

т
П2

*Примечание

При использовании сигнала "Пожар" одного
на обе установки необходимо поставить
перемычку между клеммами ХТ3:2 и ХТ3:16

A1

A2

-KL1
24 VDC
Пожар П1

K

A

-VD1

21

22
-QF5
/1.8

35 36 4137

XT3
/5.3
/6.3
/8.1
/9.4
/9.7
/10.4
/10.7
/13.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43

13 14 15 16 17 18

45 46

12
1114 /10.1

22
2124A1

A2

-KL7
24 VDC
Пожар П2

K

A

-VD5

35 36 37 38 39 40 19 42 44 45 46

4443

21

22
-QF4
/1.6

47

M/6.8

L+/6.8

42
5.4

Руч./дист
пуск П1

19
5.1

Авт. П1

M / 13.0

L+ / 8.0

M

3

L+

3

12
1114 /9.1

22
2124



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп

.и
да
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Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
8

PD
S

ве
нт

ил
ят

ор
а

П2

PD
S

фи
ль

тр
а

1
(П

2)

PD
S

фи
ль

тр
а

2
(П

2)

Ав
ар

ия
КК

Б
П2

Ав
ар

ия
КК

Б
П2

ККБ Увлажнитель

Ав
ар

ия
ув

ла
жн

ит
ел

я
П2

Ав
ар

ия
ув

ла
ж.

П2

PD
S

ве
нт

ил
ят

ор
а

В1

PD
S

ве
нт

ил
ят

ор
а

В2

PD
S

ве
нт

ил
ят

ор
а

В3

PD
S

ве
нт

ил
ят

ор
а

В4

Дискретные входы

DI13

19

DI14

20

DI15

21

DI16

22

DI17

23

DI18

24

DI19

25

DI20

26

DI21

27

DI22

28

DI23

29

DI24

30

-A1
/4.5

ПЛК110-24.60.Р-М

PD
S

фи
ль

тр
а

П2

Ав
ар

ия
на

со
са

П2

Ав
ар

ия
ув

ла
ж.

П2

PD
S

ве
нт

.П
2

"А
вт

о."
П2

"Р
уч

н.
/Д

ис
т.

"
П2

PD
S

ве
нт

.В
1

PD
S

ве
нт

.В
2

PD
S

ве
нт

.В
3

PD
S

ве
нт

.В
4

21

22
-QF10
/2.6

5249

20 21 22 23 24 25 26

54

27 28

49 50 51 52 27 53 55

5554

21

22
-QF9
/2.5

19

56

29 30

57

31 32

58

33 34

59

35 36

48

56 57 58 59

53
6.4

Руч./дист
пуск П2

27
6.1

Авт. П2

L+/7.9 L+ / 13.0
L+

XT3
/7.2



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.N

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
9

Ра
бо

та
П1

За
сл

П1

ПВ
П1

Пу
ск

ув
ла

жн
ит

ел
я

П1

ВВ
В1

За
сл

В1

ВВ
В1

За
сл

В2

Ди
ст

.у
пр

ав
л

В1

Ди
ст

.у
пр

ав
л

В2

Дискретные выходы

65

COM7

66

DO9

67

DO10

68

DO11

69

DO12

70

COM8

71

DO13

72

DO14

73

DO15

74

DO16

12

11 14

-KL1

/7.2

~
A1

A2
-KM1
230 V
Пуск ПВ
П1

X1
220V AC/DC

X2
-HL2
Green
Работа П1

A32

A32 65

78

~
A1

A2
-KM5
230 V
Пуск
увлаж.
П1

67

A1

A2
-KL6
230 VAC
Засл.П1
открыть

77

66

~
A1

A2
-KM2
230 V
Пуск В1

3

4
-SB5

1

2
-SB6

3.1

4.1

-SА3

.4
Авто. В1 .5

.5

3.2

4.2

-SА3

.3
Руч. В1

7

8
-KM2
.3

68

A1

A2
-KL17
230 VAC
Засл.В1
открыть
Ручн.

A32

A1

A2
-KL13
230 VAC
Засл.В1
открыть
Авт.

~
A1

A2
-KM3
230 V
Пуск В2

3

4
-SB7

1

2
-SB8

3.1

4.1

-SA4

.6

.7

.7Авто. В2

3.2

4.2

-SA4

.6
Руч. В2

73

7

8
-KM3
.6

A1

A2
-KL14
230 VAC
Засл.В2
открыть
Авт.

69

70

71

72

74

7675

2

10 6

-KL17

.4

83 84

1
95 /3.5

2
106 .6

3
711 /12.3

4
812

A1

A2
-KL18
230 VAC
Засл.В2
открыть
Ручн.

2

10 6

-KL18

.6

3.1

4.1

-SA3
.3

3.2

4.2
-SA3
.3

-XT3
/7.261 62

Пуск

3.1

4.1

-SA4
.6

3.2

4.2
-SA4
.6

-XT3
/7.263 64

Пуск

79

82

80
81

A2 / 2.9

N2 / 2.9 N2 / 10.0

A32 / 12.0

A2 / 10.0

A2

N2

Авто. Дист. Руч.Конт.

3.1-4.1

3.2-4.2

Диаграмма переключателя S3

Авто. Дист. Руч.Конт.

3.1-4.1

3.2-4.2

Диаграмма переключателя S4

-A1
/4.5

ПЛК110-24.60.Р-М

1 2 /1.8
3 4

МК103-016A-230B-20

1 2 /1.5
3 4 /1.5
5 6 /1.5
7 8 .7

МК103-016A-230B-40
12

1114 /3.3

22 21
24

1
95 /3.4

2
106 .4

3
711 /12.2

4
812

1 2 /1.3
3 4 /1.4
5 6 /1.4
7 8 .4

МК103-016A-230B-40

1 2 /1.2
3 4 /1.2
5 6 /1.2
7 8

МК103-016A-230B-40
12

1114 /3.1

22
21

24
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Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
10

Дискретные выходы

Ра
бо

та
П2

За
сл

П2

ПВ
П2

Пу
ск

ув
ла

жн
ит

ел
я

П2

ВВ
В3

За
сл

В3

ВВ
В4

За
сл

В4

Ди
ст

.у
пр

ав
л

В3

Ди
ст

.у
пр

ав
л

В4

Авто. Дист. Руч.Конт.

3.1-4.1

3.2-4.2

Авто. Дист. Руч.Конт.

3.1-4.1

3.2-4.2

Диаграмма переключателя S5 Диаграмма переключателя S6

-A1
/4.5

ПЛК110-24.60.Р-М

75

COM9

76

DO17

77

DO18

78

DO19

79

DO20

80

COM10

81

DO21

82

DO22

83

DO23

84

DO24

12

11 14

-KL7

/7.7

~
A1

A2
-KM6
230 V
Пуск ПВ
П2

X1
220V AC/DC

X2
-HL4
Green
Работа П2

~
A1

A2
-KM10
230 V
Пуск
увлаж.
П2

A1

A2
-KL12
230 VAC
Засл.П2
открыть

~
A1

A2
-KM7
230 V
Пуск В3

3

4
-SB9

1

2
-SB10

3.1

4.1

-SA5
.4

Авто. В3 .5
.5

3.2

4.2

-SA5

.3
Руч. В3

7

8
-KM7
.3

A1

A2
-KL15
230 VAC
Засл.В3
открыть
Авт.

~
A1

A2
-KM8
230 V
Пуск В4

3

4
-SB11

1

2
-SB12

3.1

4.1

-SA6

.6

.7

.7Авто. В4

3.2

4.2

-SA6

.6
Руч. В4

7

8
-KM8
.6

A1

A2
-KL16
230 VAC
Засл.В4
открыть
Авт.

A33

A33 85 10487 10386 88 A33 95

89

90

91

92

97

99

98

96

1002

10 6

-KL19

.4

A1

A2
-KL19
230 VAC
Засл.В3
открыть
Ручн.

2

10 6

-KL20

.6

1
95 /3.5

2
106 .6

3
711 /12.3

4
812

A1

A2
-KL20
230 VAC
Засл.В4
открыть
Ручн.

93

94

3.1

4.1

-SA5
.3

3.2

4.2
-SA5
.3

-XT3
/7.265 66

Пуск

101

102

3.1

4.1

-SA6
.6

3.2

4.2
-SA6
.6

-XT3
/7.267 68

Пуск

A2 / 9.0

N2 / 9.9 N2 / 11.0

A33 / 12.9

A2 / 11.0

A2

N2

12
1114 /3.2

22 21
24

1 2 /2.0
3 4 /2.1
5 6 /2.1
7 8

МК103-016A-230B-40

1 2 /2.2
3 4 /2.2
5 6 /2.2
7 8 .4

МК103-016A-230B-40
12

1114 /3.6

22 21
24

1 2 /2.3
3 4 /2.3
5 6 /2.4
7 8 .7

МК103-016A-230B-40
12

1114 /3.8

22 21
24

1 2 /2.7
3 4

МК103-016A-230B-20

1
95 /3.7

2
106 .4

3
711 /12.6

4
812



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в.

N
по

дл
.

По
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Лиcт

Э3
11

Пу
ск

на
со

са
П1

те
пл

он
ос

ит
ел

я

Ав
ар

ия
П1

Си
гн

ал
из

ац
ия

ав
ар

ии
П1

Си
гн

ал
из

ац
ия

ав
ар

ии
П2

Пу
ск

на
со

са
П2

те
пл

он
ос

ит
ел

я

Ав
ар

ия
П2

Дискретные выходы

-A1
/4.5

ПЛК110-24.60.Р-М

59

COM5

60

A0.4
DO5

61

A0.5
DO6

62

COM6

63

A0.6
DO7

64

A0.7
DO8

~
A1

A2
-KM4
230 V
Пуск насоса
П1

60

-XT2
/1.2

61

A1

A2
-KL5
230 VAC
Авария
П1

X1
220V AC/DC

X2
-HL3
Авария
П1

77 78

А2 А2

~
A1

A2
-KM9
230 V
Пуск насоса
П2

-XT2
/1.2

79 80

A1

A2
-KL11
230 VAC
Авария
П2

X1
220V AC/DC

X2
-HL5
Авария
П2

62 63

A2 / 10.0

N2 / 10.9 N2 / 12.0

N2 / 12.9

61 64

12
1114 /6.5

22
2124 /6.4

1 2 /2.5
3 4

МК103-016A-230B-20
12

1114 /5.5

22
2124 /5.4

1 2 /1.7
3 4

МК103-016A-230B-20
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N
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По
дп

.и
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та
Вз

ам
.и

нв
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Со
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Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
12

КК
Б

П1

DI
на

ЧП
П1

DI
на

ЧП
В1

DI
на

ЧП
В2

Вк
л.

ПЧ
П1

Вк
л.

ПЧ
П1

Вк
л.

ПЧ
В1

Вк
л.

ПЧ
В1

Вк
л.

ПЧ
В2

Вк
л.

ПЧ
В2

DI
на

ЧП
П2

DI
на

ЧП
В3

DI
на

ЧП
В4

Вк
л.

ПЧ
П2

Вк
л.

ПЧ
П2

Вк
л.

ПЧ
В3

Вк
л.

ПЧ
В3

Вк
л.

ПЧ
В4

Вк
л.

ПЧ
В4

КК
Б

П2

Дискретные выходы

-A1
/4.5

ПЛК110-24.60.Р-М

51

COM1

52

DO1

53

COM2

54

DO2

55

COM3

56

DO3

57

COM4

58

DO4

Дискретные выходы

DO1 DO2 DO3 DO4

 -A2
 /4.6

МУ110-224.8Р [М01]

3

DO1C

4

DO1B

5

DO1A

6

DO2B

7

DO2A

8

DO3C

9

DO3B

10

DO3A

11

DO4B

12

DO4A

61 62 -XT2
/1.2

ККБ П1

63 64

UZ1

ПЧВ

53
D IN

12
+24
Out

UZ2

ПЧВ

53
D IN

12
+24
Out

53
D IN

12
+24
Out

65 66 67 68

105 106 107 108 109 110 111

A32

N2

69 70

53
D IN

12
+24
Out

UZ5

ПЧВ

53
D IN

12
+24
Out

53
D IN

12
+24
Out

71 72 73 74

112 113 114 115 116 117

75 76

ККБ П2

118

A33

N23

7 11

-KL17

/9.4

3

7 11

-KL18

/9.6

3

7 11

-KL19

/10.4

3

7 11

-KL20

/10.6

N2 / 11.9

A32 / 9.9

N2 / 11.9

A33 / 10.9

-XT2
/1.2

UZ3

ПЧВ

UZ6

ПЧВ

UZ4

ПЧВ
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Э3
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э3
13

Вход 1 Вход 2

-A4
/4.8

МВ110-224.8А [M01]

3

AI1-1

4

AI1-2

5

AI-R

6

AI2-1

7

AI2-2

Вход 3 Вход 4

-A4
/4.8

МВ110-224.8А [M01]

8

AI3-1

9

AI3-2

10

AI-R

11

AI4-1

12

AI4-2

Вход 5 Вход 6

-A4
/4.8

МВ110-224.8А [M01]

15

AI5-1

16

AI5-2

17

AI-R

18

AI6-1

19

AI6-2

Вход 7 Вход 8

-A4
/4.8

МВ110-224.8А [M01]

20

AI7-1

21

AI7-2

22

AI-R

23

AI8-1

24

AI8-2

Выход 1
0...10В

 -A3
 /4.7

МУ110-224.6У [М01]

4

AO1A

5

AO1B

6

AO1C

AO
на

3-
хо

до
во

й
кл

-
24

V

+
24

V

Т
пр

ит
оч

на
я.

Вл
аж

но
ст

ь

ПВТ100

Пи
та

ни
е

П1П1

Выход 2
0...10В

 -A3
 /4.7

МУ110-224.6У [М01]

7

AO2A

8

AO2B

9

AO2C

AO
на

3-
хо

до
во

й
кл

-
24

V

+
24

V

П2

Т
пр

ит
оч

на
я.

Вл
аж

но
ст

ь

ПВТ100

Пи
та

ни
е

П2

Т
на

ру
жн

ая
П1

Т
во

ды
П1

Т
на

ру
жн

ая
П2

Т
во

ды
П2

x1

x2

-R3
50 Ом

x1

x2

-R1
~2 кОм

1

2
-QF18
1A, C

120

-XT2
/1.2

M

+ - C

55 56 57

119 L+ M

3937 38 40 -XT3
/7.2

TE1_ME1
+24 V -24 V OUT1 OUT2

x1

x2

-R4
50 Ом

1

2
-QF19
1A, C

122M

+ - C

58 59 60

121

x1

x2

-R2
~2 кОм

x1

x2

-R5
50 Ом

4341 42 44

TE1_ME2
+24 V -24 V OUT1 OUT2

x1

x2

-R6
50 Ом

L+ M

127 128 129

45 46 47 48

TE1

1 2 1 2

130 131 132

49 50 51 52

1 2 1 2

L+ L+M120 M M122

123

M

123 124

124

M M

125 126

125 126

L+/8.9

M/7.9

L+

M

TE3TE2 TE4
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Лиcт

Э3
14

RS-485

14

A

-A3
/4.7

МУ110-224.6У [М01]

13

B

RS-485

14

A

-A2
/4.6

МУ110-224.8Р [М01]

13

B

RS-485

14

A

-A4
/4.8

МВ110-224.8А [M01]

13

B

RS-485-1

45

GND1

47

A1

-A1
/4.5

ПЛК110-24.60.Р-М

49

B1

133

134
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N
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз
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Со
гл

ас
ов

ан
о:

Шкаф управления вентиляцией

 Э5

Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб

Схема внешних соединений

Э5
1 4

1) Нумерацию подключения управления частотными
преобразователями следует привести используемым
типам частотных преобразователей.

2) Нумерацию подключения управления сервоприводами
трехходовых кранов и сервоприводами заслонок привести
в соответствие с типам используемых сервоприводов

Вв
од

M
3~

Приточный
вентилятор

П1

M
1~

Насос
калорифера П1

1 2 3 4

Вв
од

Ввод:
230/400В

1 2 34

1 2
1 2

1 2

1 2

3 4
3 4

M
1~

Насос
увлажнителя

П1
1 2

1 2

5

ХТ
2

16 17 18

Вв
од

На
со

с
ув

ла
жн

ит
ел

я
(L
)

На
со

с
ув

ла
жн

ит
ел

я
(N

)
PE

ХТ
2

13 14 15

На
со

с
ка

ло
ри

фе
ра

L N PE

ХТ
2 1 2 3 4

Ве
нт

ил
ят

ор
L1 L2 L3 PE

ХТ
1 1 2 3 4 5

Вв
од A1 В1 С1 N1 PE

U V W N

ЧП

L1 L2 L3 PE

Це
пь N А В С

2 3 4 5

ОВИК-ШУВ2.2-1-32.0-0-0-1-1-60-1.0-02[M99]

M
3~

Вытяжной
вентилятор

В1

1 2
1 2

3 4
3 4

ХТ
2 5 6 7 8

Ве
нт

ил
ят

ор
L1 L2 L3 PE

U V W N

ЧП

L1 L2 L3 PE

M
3~

Вытяжной
вентилятор

В2

1 2
1 2

3 4
3 4

ХТ
2 9 10 11 12

Ве
нт

ил
ят

ор
L1 L2 L3 PE

U V W N

ЧП

L1 L2 L3 PE

M
3~

Приточный
вентилятор

П2

M
1~

Насос
калорифера П2

1 2
1 2

1 2

1 2

3 4
3 4

M
1~

Насос
увлажнителя

П2

1 2

1 2

ХТ
2

34 35 36

Вв
од

На
со

с
ув

ла
жн

ит
ел

я
(L
)

На
со

с
ув

ла
жн

ит
ел

я
(N

)
PE

ХТ
2

31 32 33

На
со

с
ка

ло
ри

фе
ра

L N PE

ХТ
2

19 20 21 22

Ве
нт

ил
ят

ор
L1 L2 L3 PE

U V W N

ЧП

L1 L2 L3 PE

M
3~

Вытяжной
вентилятор

В3

1 2
1 2

3 4
3 4

ХТ
2

23 24 25 26

Ве
нт

ил
ят

ор
L1 L2 L3 PE

U V W N

ЧП

L1 L2 L3 PE

M
3~

Вытяжной
вентилятор

В4

1 2
1 2

3 4
3 4

ХТ
2

27 28 29 30

Ве
нт

ил
ят

ор
L1 L2 L3 PE

U V W N

ЧП

L1 L2 L3 PE
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Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Э5
2

Пр
ив

од
за

сл
он

ки
пр

ит
оч

но
й

1 2 3

1 2 3

XT
2

37 38 39

За
сл

он
ка

пр
ит

оч
на

я
П1

L+ M 21

Це
пь

+2
4В

-2
4В

уп
ра

вл
.2

4V
DC

1 2 3

Пр
ив

од
за

сл
он

ки
пр

ит
оч

но
й

1 2 3

1 2 3

XT
2

40 41 42

За
сл

он
ка

пр
ит

оч
на

я
П2

L+ M 21

Це
пь

+2
4В

-2
4В

уп
ра

вл
.2

4V
DC

1 2 3

Пр
ив

од
за

сл
он

ки
пр

ит
оч

но
й

1 2 3

1 2 3

XT
2

43 44 45

За
сл

он
ка

вы
тя

жн
ая

В1

L+ M 21

Це
пь

+2
4В

-2
4В

уп
ра

вл
.2

4V
DC

1 2 3

Пр
ив

од
за

сл
он

ки
пр

ит
оч

но
й

1 2 3

1 2 3

XT
2

46 47 48

За
сл

он
ка

вы
тя

жн
ая

В2

L+ M 21

Це
пь

+2
4В

-2
4В

уп
ра

вл
.2

4V
DC

1 2 3

Пр
ив

од
за

сл
он

ки
пр

ит
оч

но
й

1 2 3

1 2 3

XT
2

49 50 51

За
сл

он
ка

вы
тя

жн
ая

В3

L+ M 21

Це
пь

+2
4В

-2
4В

уп
ра

вл
.2

4V
DC

1 2 3

Пр
ив

од
за

сл
он

ки
пр

ит
оч

но
й

1 2 3

1 2 3

XT
2

52 53 54

За
сл

он
ка

вы
тя

жн
ая

В4

L+ M 21

Це
пь

+2
4В

-2
4В

уп
ра

вл
.2

4V
DC

1 2 3

Пр
ив

од
3-

х
хо

до
во

го
кр

ан
а

П1

1 2 3

1 2 3

XT
2

55 56 57

3-
х

хо
до

во
й

кр
ан

П1
3-

х
хо

до
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Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб

Спецификация оборудования и материалов
1 2

Поз.

1

2

3

4

5

6

Наименование и техническая характеристика

Шкаф ST 1400/800/300

Динрейка, м

Кабель-канал перфорироваанный DKS,80x60,м

Шильдики

Программируемый контроллер

Модуль расширения дискретных выходов

Тип, марка обозначение документа,
опросного листа

R5ST1483

ПЛК110-24.60.Р-М [M02]

МУ110-224.8Р [M01]

Код оборудования,
изделия, материала Завод изготовитель

ДКС

ДКС

ДКС

ОВЕН

ОВЕН

Единица
измере-ния

шт.

шт.

компл

шт.

шт.

Коли-
чество

1

4

6

1

1

1

Масса единицы
кг Примечание

ОВИК-ШУВ2.2-1-32.0-0-0-1-1-60-1.0-02[M99]

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Модуль расширения аналоговых выходов МУ110-224.6У [M01] ОВЕН шт. 1

Модуль расширения аналоговых входов МУ110-224.8А [M01] ОВЕН шт. 1

Сенсорная панель оператора СП310-Р ОВЕН шт. 1

Блок питания, 24 В, 60 Вт БП60-Д4-24 ОВЕН шт. 1

Сигнальная лампа, цвет-желтый, 220V AC

Сигнальная лампа, цвет-зеленый, 220V AC

Сигнальная лампа, цвет-красный, 220V AC

MTB2-BV635

MTB2-BV633

MT22-D64

Meyertec

Meyertec

Meyertec

шт.

шт.

шт.

1

2

2

Промежуточные реле в компактном корпусе 24 VDC, 2CO

2-ярусная колодка с винтовыми клеммами

Зажим пластмассовый удерживающий

Модуль LED-индикации 24 V AC/DC

Промежуточные реле в компактном корпусе 220 VAC, 2CO

Модуль LED-индикации 230 V AC/DC

MR-203D

PYF-022BE/2

BS 2/15P

MR-207A

LM-EN 230 V AC/DC

KIPPRIBOR

KIPPRIBOR

KIPPRIBOR

KIPPRIBOR

KIPPRIBOR

KIPPRIBOR

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

8

16

16

8

8

8

LM-СF 6/24 V AC/DC

Промежуточные реле в компактном корпусе 220 VAC RP-407ALTU KIPPRIBOR шт. 4

2-ярусная колодка с винтовыми клеммами PYF-044BE/2 KIPPRIBOR шт. 4

Контактор модульный 4NO, МК103-016A-230B-40

Контактор модульный 2NO, МК103-016A-230B-20

18053DEK

18050DEK

DEKraft

DEKraft

шт.

шт.

6

4

25

26

27

28

Выключатель автоматический ВА401-13,0-18,0А

Выключатель автоматический ВА401-0,63-1,00А

Дополнительный контакт ДК431-11 F, 1NO+1NC

21208DEK

21201DEK

21269DEK

DEKraft

DEKraft

DEKraft

шт.

шт.

шт.

6

4

4

Выключатель автоматический ВА103-1P-004A-C

Выключатель автоматический ВА103-2P-004A-C

12052DEK

12068DEK

DEKraft

DEKraft

шт.

шт.

1

6
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Наименование и техническая характеристика Тип, марка обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод изготовитель Единица

измере-ния
Коли-
чество

Масса единицы
кг Примечание

Выключатель автоматический ВА101-1P-001A-C 11049DEK DEKraft шт. 2

Выкл.-разъединитель ВН102-4Р-100А 17016DEK IEK шт. 1

Резистор, 2 кОм шт. 2

Резистор, 50 Ом шт. 4

Переключатель, длинная ручка, черный, 3 положения, 2 NO, с фиксацией MTB2-BJZ133 Meyertec шт. 6

Блок-контакт NC MTB2-BE12 Meyertec шт. 8

Кнопка плоская, зеленая, 1 NO

Кнопка плоская, красная, 1NС

Диод,

MTB2-BAZ113

MTB2-BAZ124

1N4007

Meyertec

Meyertec

шт.

шт.

шт.

6

6

8

Клемма проходная, серая, ЗН101-16-100A-07

Клемма проходная винтовая 2,5 мм²

Клемма проходная винтовая двухярусная, 2,5 мм2

Заглушки торцевые

Заглушки торцевые

32406DEK

MTU-2.5

MTU-D2.5

 MTU-P

MTU-PD

DEKraft

Meyertec

Meyertec

Meyertec

Meyertec

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

5

80

34

2

1

Гермоввод

Гермоввод

Гермоввод

PG21

PG11

PG9

IEK

IEK

IEK

шт.

шт.

шт.

1

15

20

Монтажная площадка

Наклейка "Высокое напряжение"

Наклейка "Земля"

Наклейка "ОВИК-ШУВ2.2"

Наклейка "Овен"

IEK

IEK

IEK

ОВЕН

ОВЕН

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

40

1

1

1

1

51

52

53

54

55

56

57

Периферийные приборы
Преобразователь частоты ПЧВ3-11К-В-54 шт. 6

Датчик перепада давления РД30-ДД1000 шт. 6

Датчик перепада давления РД30-ДД500 шт. 4

Датчик температуры воды накладной ДТС3225-РТ1000.В2 шт. 2

Датчик температуры и влажности ПВТ100-К1.2.И шт. 2

Датчик температуры наруж. воздуха ДТС3005-Pt1000.B2 шт. 2

Термостат РТ50-6 шт. 2
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